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Auftraggeber: Gemeinde Kochet am See
Entnahmestelle(n): Quelle Urfeld (vor UF)
Datum der Probenahme: 19.08.21
Anlage(n): Prüfbericht(e)

Auswertung der Prüfergebnisse
mit Anlagen zur Vorlage beim Wasserwirtschaftsamt

im Rahmen des EUV-Jahresberichts

Die Untersuchungen auf die chemischen Parameter der Anlage 2 TrinkwV einschließ-
lich PSM ergeben - soweit untersucht - keinen Grund zur Beanstandung

Auch bei den Indikatorparametern (Anlage 3 TrinkwV) sind - soweit untersucht - die
Grenzwerte eingehalten.

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden,
sind an und für sich erfüllt. Im Warmwasserbereich wird allerdings - d. h. unabhängig
vom Chemismus - von der Verwendung verzinkten Stahls abgeraten (Metall-
Bewertungsgrundlage des UBA).

Die mikrobiologische Untersuchung ergibt positive Coliformen- und E. coli-Befunde.

Starnberg, den 31. 08. 2021 r. Tim Busse

staa.^gepr. Lebensmittelchemiker

Herr D?. TEeTäsra Eisss®
vom Bsyer. L'sri''-".&'a.-nt für Umwelt

enertennl um-. r der t*r. OS/OC22/S5 als

p?ivatsr Sachvs?s£änä5Eger in der
Wassere.i'is'tschaft

für Eigsnübenvachung
Wasserversorgungsartiagsn

gem. §1VPSW 2010
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PRÜFBERICHT 1664259
Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

Kunden-Probenbezeichnung
Untersuchungsart
Probengewinnung
KW/WW/VS
Entnahmestelle

Objektkennzahl

Datum

Kundennr.

- 807666
1664259 Trinkwasseruntersuchung EUV
807666 Trinkwasser
20. 08.2021
19.08.2021 10:10
AGROLAB Anton Dürr (926)
DU 2050
LFW, Vollzug EÜV
Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
Kaltwasser
VG Kochel am See

Quelle Urfeld vor Ultrafiltration
4120833400006

26. 08. 2021
9602623

Untersuchungen aus Anlage 1 und/oder Anlage 3 (Indikatorparameter) der TrinkwV sowie
chemisch-technische und hygienische Parameter

Einheit

Sensorische Prüfun en
Färbung (vor Ort)

Geruch vor Ort
Trübun vor Ort "'

Ph sikalisch-chemische Parameter
Wässertem eratur vor Ort °C
Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) S/cm

H-Wert vor Ort
Leitfähigkeit bei 20°C (Labor) S/cm
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor) S/cm

H-Wert Labor
SAK 254 nrn m-1
SAK 436 nrn Färbun , uant. m-1
Tem eratur Labor °C
Trübun Labor NTU
Temperatur bei Titration KB 8,2 °C
Temperatur bei Titration KS 4, 3 °C

Kationen
Ammonium NH4 m /1

Calcium Ca m /1
Kalium K m /1
Ma nesium M m /1
Natrium Na m /1

E Anionen

Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV

farblos

DIN 50930
/EN 12502 Methode

l
g,
i
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l
l
s
d)

l
l
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ohne
klar

89
369
789
327
365
773
83
05

132
014
132
207

<0,01
499
<0,5
193
<0,5

1

0

1

1

0

0,1
0,1
0

002
0

0

0, 01
0,5
0,5
05
0,5

2790
6,5-9,5

2500
2790

6,5-9,5

05

1

0,5

200

>20 12)

DINEN ISO 7887: 2012-04,
Verfahren A

DEV B 1/2: 1971
visuell

DIN 38404-4 : 1976-12
DINEN 27888: 1993-11
DINEN ISO 10523: 2012-04
DINEN 27888: 1993-11
DINEN 27888: 1993-11
DINEN ISO 10523: 2012-04

DIN 38404-3 :2005-07
DINEN ISO 7887: 2012-04
DIN 38404-4: 1976-12
DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11

DIN 38404-4 : 1976-12
DIN 38404-4 : 1976-12

DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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PRÜFBERICHT 1664259 - 807666
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Chlorid Cl
Kieselsäure Si02
Nitrat N03
Ortho hos hat 0-P04
Säureka azitätbis H 4,3
Sulfat S04

Summarische Parameter
DOC

Anor anische Bestandteile
Aluminium AI
Eisen Fe
Man an Mn

Gasförmi e Köm onenten
Baseka azität bis H 8,2
Sauerstoff 02 elöst

Berechnete Werte
Calcitlösekapazität
Carbonathärte
delta- H
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC
Freie Kohlensäure C02
Gesamthärte
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)
Härtebereich
lonenbilanz
Kohlenstoffdioxid, überschüssig (aggressiv)
KKG

Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG)
Kupferquotient S

u

l
&

l
s

Q

l
l
.o

^

Einheit

m /1
m /1
m /1
m /1
mmol/1
m /1

m /1

m /1
m /1
m /1

mmol/1
m /1

mg/1
°dH

m /1
°dH
mmol/1

%

mg/1

m /1

w LochkorrosionsquotientSI

pH bei Bewertungstemperatur (pHtb)
pH bei Caldtsätt. d. Calcit (pHc tb)

Sätti un sindexCalcit Sl
Zinkgerieselquotient S2 ')

Mikrobiolo ische Untersuchun en
Coliforme Bakterien KBE/loOml
E. COli KBE/IOOml
Koloniezahl bei 22°C KBE/1 ml

Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml

Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV

<1 0
11
40

<005
389
59

1

01
1

0, 05
005

1

27 05

250

50

250

<0,02
<0 005
<0,005

014
9,8

-6
109
012
008
76

11,4
204

mittel
0

0,0
76

63,27

0,06

777
765
015
2, 35

101
21
11

0, 02
0005
0, 005

0, 01
0,1

0, 14

0,3
0, 05

0

0

0

0,2
0,2

0,05

5

6,5-9,

0

0

100

Datum 26. 08. 2021
Kundennr. 9602623

DIN 50930
/EN 12502 Methode

DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN ISO 15923-1 : 2014-07

>1 12> DIN 38409-7 : 2005-12
DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN 1484 : 2019-04

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DINEN ISO 17294-2: 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

<0, 2 12) DIN 38409-7 : 2005-12
>3 "> DINEN 25813:1993-01

DIN 38404-10:2012-12
DIN 38409-6: 1986-01

Berechnun
Berechnun
Berechnun

DIN 38409-6: 1986-01
DIN 38409-6: 1986-01

WRMG : 2013-07
Berechnun
Berechnung

Berechnun
>1,5 13> Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
<Q,5 13) Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
DIN 38404-10: 2012-12
DIN 38404-10:2012-12
DIN 38404-10 : 2012-12

>3/< 1 ">) Berechnung nach DIN EN
12502 : 2005-03

DIN EN ISO 9308-2 : 2014-06
DIN EN ISO 9308-2 : 2014-06

TrinkwV §15 Absatz (1c): 2001-05
Stand 2020-06

100 TrinkwV §15 Absatz (1c):2001-05
Stand 2020-06

8) Bei der Mischung von M/asseraus zwei oder mehr Wasserwerken darf die CalcitlösekapazitSt im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l
nicht überschreiten.

9) Die Anforderung hinsichtlich der Calcitlösekapazität gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Werkausgang größer oder gleich 7, 7 ist.
12) Geforderter Bereich der D/A/ 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behältern und Apparaten bei

Korrosionsbelastung durch Wässer", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit"
13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der

Konvsionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen"
14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0, 3 mmol/1 (entspr. ca. 20 mg/1)
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Datum 26. 08. 2021
Kundennr. 9602623

PRÜFBERICHT 1664259 - 807666
Erläuterung: Das Zeichen "<"odern.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<.... (NWG)"odern.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Nachfol ende Parameter sind renzwertüberschreitend bzw. lie en ausserhalb des
Analysenparameter
Coliforme Bakterien
E. coli

renzwertüberschreitend bzw. lie
Wert Einheit
101 KBE/IOOml
21 KBE/IOOml

eforderten Bereichs

Höchstwert überschritten
Höchstwert überschritten

Anmerkung: Gemäß §16 TrinkwV sind Unternehmer und sonstige Inhaber von Wasserversorgungsanlagen im Sinne
des § 3 TrinkwV verpflichtet, die Überschreitung von Grenzwerten bzw. die Nichteinhaltung von Anforderungen
unyerauglich dem Gesundheitsamt anzuzeigen und erforderlichenfalls Untersuchungen zur Aufklärung der Ursache
und Maßnahmen zur Abhilfe durchzuführen.

S Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:
i
S Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebrütungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der regulären
< Bebrütungszeit bis zur endgültigen Auswertung bei 4°C gekühlt gelagert (gemäß DIN ENtSO 8199 : 2008-01).
- Zur Identifikation und Bestätigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALDI-Biotyper Compass Library
S V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.
"s
S Beginn der Prüfungen: 20. 08. 2021
.^ EndederPrufungen.-24.08.2021
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Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i. S. derDIN EN ISÖ/IEC 17025:2018. Abs. 7. 8. 1. 3'berichtet.

' i^ /4.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Datum

Kundennr.

PRÜFBERICHT 1664259 - 807666

26. 08. 2021
9602623

l

s
1

Auftrag
Analvsennr.

Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

Kunden-Probenbezeichnung
Untersuchungsart
Probengewinnung
KWAAM//VS
Entnahmestelle

Objektkennzahl

1664259 Trinkwasseruntersuchung EÜV
807666 Trinkwasser
20.08. 2021
19.08. 2021 10:10
AGROLAB Anton Dürr (926)
DU 2050

LFW, Vollzug EÜV
Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
Kaltwasser
VG Kachel am See
Quelle Urfeld vor Ultrafiltration
4120833400006

Untersuchungen nach Anlage 2 (ohne Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV

8

l
a

Anionen
Nitrat N03
Nitrat/50 + Nitrit/3
Nitrit N02

Anor anische Bestandteile
Arsen As

Einheit

m /1
m /1
m /1

m /1

Ergebnis

40
0080
<002

<0 001

Best. -Gr.

1

0, 02

0, 001

TrinkwV

50
1

0, 5 4>

001

DIN 50930
/EN12502 Methode

DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Berechnun

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Q
c2

0}

I

-i
^
l
's

&

s
l

a: -E
u (U
3 Q

4) Am Wassemerksausgang gilt ein Grenzwert von 0, 1 mg//.
Erläuterung: Das Zeichen "<"odern.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<.... (NWG)" oder n. n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten
Beginn der Prüfungen: 20. 08. 2021
Ende der Prüfungen: 24. 08.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme
ver3ntwortl/ch war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere
schriniiche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i. S. derDINEN ISÖ/IEC 17025:2018. Abs. 7. 8. 1. 3'berichtet.

Ust/VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederiassung
derAGROLAB Labor GmbH
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84079 Bruckberg,
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Datum

Kundennr

26. 08. 2021
9602623
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Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab.de
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PRÜFBERICHT 1664259
Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

Kunden-Probenbezeichnung
Untersuchungsart
Probengewinnung
KW/WW/VS
Entnahmestelle

Objektkennzahl

Datum

Kundennr.

- 807666
1664259 Trinkwasseruntersuchung EÜV
807666 Trinkwasser
20. 08. 2021
19.08. 2021 10:10
AGROLAB Anton Dürr (926)
DU 2050
LFW, Vollzug EÜV
Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
Kaltwasser
VG Kochel am See

Quelle Urfeld vor Ultrafiltration
4120833400006

26. 08. 2021
9602623

Untersuchungen nach Anlage 2 Teil l Nr. 10 und 11 (Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und
Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV

^
>0

l
y

l
iu

D

l
(U
0)

^
s

1
l

l
l
l
-0
c

<D
Q

Pflanzenbehandlun
Atrazin

Bentazon
Deseth latrazin
Deseth Iterbuth lazin
Desiso ro latrazin
Dichlor ro 2 4-DP

Diuron
Ethidimuron
Flurox r
G/ hosat
/so roturon
Metazachlor
Pro azin
Simazin
Terbuth lazin
PSM-Summe

Einheit

s- und Schädlin sbekäm
m /1
m /1
m /1
m /1
m /1

Ergebnis

fun smittel
<0 00002

<0 000015 NWG
<0 00002
<0 00002
<0 00002

m /1 <0 000010 NWG
m /1 <0 00002
m /1 <0 00003 NWG
m /1 <0,000030
m /1 <0 000010 NWG
m /1 <0 00002
m /1 <0 00002
m /1 <0,00003 NWG
m /1 <0 00002
m /1 <0 00002
m ,1 0

Best.-Gr. TrinkwV

PSM)
0 00002 0 0001
0 00002 0 0001
0, 00002 0, 0001
0 00002 0,0001
0 00002 0 0001
0 00002 0 0001
0, 00002 0, 0001
0, 00005 0 0001
0, 00003 0, 0001
0, 00003 0, 0001
0, 00002 0,0001
0 00002 0 0001
0, 00005 0,0001
0, 00002 0, 0001
0 00002 0 0001

00005

DIN 50930
/EN 12502 Methode

DIN 38407-36
DIN 38407-36 :
DIN 38407-36:
DI N 38407-36 :
DIN 38407-36 :
DIN 38407-36:
DIN 38407-36:
DIN 38407-36 :
DIN 38407-36 :
DIN ISO 16308

DIN 38407-36:
DIN 38407-36 :
DIN 38407-36:
D l N 38407-36 :
DIN 38407-36:

2014-09
2014-09
2014-09
2014-09
2014-09
2014-09
2014-09
2014-09
2014-09
2017-09
2014-09
2014-09
2014-09
2014-09
2014-09

Berechnun

Erläuterung: Das Zeichen "<"odern. b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgreme nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<.... (NWG)"odern. n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezi fischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
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26. 08. 2021
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° PRÜFBERICHT 1664259 - 807666
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Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten
Hinweis zu Desisopropylatrazin:
= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)
Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatsächlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden
gleich 0 gesetzt.

Beginn der Prüfungen: 20. 08. 2021
Ende der Prüfungen: 24. 08. 2021

D/e Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i. S. derDINEN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7. 8. 1. 3 berichtet.
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Dr. Blasy-Dr. Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

Gemeinde Kachel am See
Kalmbachstraße 11
82431 KOCHELAMSEE
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PRÜFBERICHT 1664259
Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme

Probenehmer

Kunden-Probenbezeichnung
Zapfstelle
Untersuchungsart
Probengewinnung
KW/VWV/VS
Entnahmestelle

Objektkennzahl

Datum

Kundennr

- 807667
1664259 Trinkwasseruntersuchung EÜV
807667 Trinkwasser
20. 08. 2021
19.08.2021 10:15
AGROLAB Anton Dürr (926)
DU 2049
nach UV
LFW, Vollzug EÜV
Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
Kaltwasser
VG Kochel am See

Nach UV-Anlage
1230017300097

26.08.2021
9602623
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Untersuchungen aus Anlage 1 und/oder Anlage 3 (Indikatorparameter) der TrinkwV sowie
chemisch-technische und hygienische Parameter

Einheit

Sensorische Prüfun en
Färbung (vor Ort)

Geruch vor Ort
Trübun vor Ort ')

Ph sikalisch-chemische Parameter
Wässertem eratur vor Ort °C

Mikrobiolo ische Untersuchun en
Coliforme Bakterien KBE/loOml
E. COli KBE/IOOml
Koloniezahl bei 22"C KBE/1 ml

Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV

farblos

ohne
klar

90

DIN 50930
/EN 12502 Methode

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 100

DINEN ISO 7887: 2012-04,
Verfahren A

DEV B 1/2: 1971
visuell

DIN 38404-4 : 1976-12

DIN EN ISO 9308-2 : 2014-06

DIN EN ISO 9308-2 : 2014-06

TrinkwV §15 Absatz (1c): 2001-05
Stand 2020-06

TrinkwV §15 Absatz (1c): 2001-05
Stand 2020-06
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Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherfie/ten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezif ischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten
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S> PRÜFBERICHT 1664259 - 807667
; Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Datum

Kundennr.

26. 08. 2021
9602623

%

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebrütungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der regulären
Bebrütungszeit bis zur endgültigen Auswertung bei 4°C gekühlt gelagert (gemäß DIN EN ISO 8199 : 2008-01).
Zur Identifikation und Bestätigung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF wird die kommerzielle Datenbank MALDI-Biotyper Compass Library
V 7.0 von Bruker Daltonik eingesetzt.

Beginn der Prüfungen: 20. 08. 2021
Ende der Prüfungen: 23. 08. 2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schn'Hlich gemäß
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7. 8. 1. 3'berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Herr Missun, Tel. 08143/79-143
FAX: 08143/7214, E-Mail: Jan.Missun@agrolab. de
Kundenbetreuung
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